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Statistika

Pirmas ŠS – 1999 m.
Veikia apie 1050 šilumos siurblių.
Bendra instaliuota galia – 15 MW.
90 procentų individualiuose naujai statomuose namuose.
Didžioji dalis – su horizontaliu  kolektoriumi.
Didžiausia vieno įrenginio galia 60 kw.
Paskutiniu metu pradėjome su oras vanduo ŠS
Į modulinius namus, ventiliatoriniai ŠS. (exhaust)
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700 kw katilinė ( 18 x40)
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Kolektorius
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700 kw katilinė

Reakriacinės paskirties objektas Prienuose.
Kombinuota katilinė: pikinius apkrovimus uždengia dujinė
katilinė.
Rekomenduojama ŠS siurbliais uždengti ne daugiau, kaip 60 
procentų apskaičiuotos galios.
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UAB "Aukštaitijos vandenys"
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UAB "Aukštaitijos vandenys"

Šilumos šaltinis – vandentiekio 
vandens sistema.

2006 m. bendrovė už šilumos
siurblių įdiegimą pelnė LPK Metų
gaminio nominaciją.
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ORAS – VANDUO ŠS – RENOVACIJAI
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SPF GEOTERMINIAM ŠILDYMUI
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ORAS - VANDUO ŠS RENOVACIJAI
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DAUGIABUČIO RENNOVACIJA ALYTUJE
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Daugiabučio renovacija Alytuje

1KWh  savikaina: apie 11 cnt. ( 
neįskaitant investicijos).
Svarbiausia – gerai išnaudoti šilumos 
siurblio privalumus.
Reikia naudoti renovacijos procese.
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Oras – vanduo ŠS  - Renovaciai
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Kombinuoto kolektoriaus Schema renovacijai 
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